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INECO priumyslova ekologie s.r.o.
niamésti Republiky 2996, Dvir Krialové nad Labem, PSC 544 01

ZkuSebni laborato¥ & 1350 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Str.&./Celkem str: /2

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 31070/2025

Obec Horni Brusnice

Horni Brusnice 284
54474 Homni Brusnice

vzorek &.:

charakter vzorku:

misto odbéru:

odbé&r dne:
odebral:
piijem vzorku:

Datum zahdjeni analyz:

31070

pitna voda-surovéa
podzemni voda, Horni Brusnice , surova voda pfed chloraci,

Upravna Pisak

22.09.2025 10:12
Lucie Odlova odbér dle SOP/V-55
22.09.2025 14:00

22.09.2025

Datum ukondéeni analyz: 08.10.2025

Vysledky:
Ukazatel Jednotka Hodnota Limit Zk. |Nejistota Metoda stanoveni [P,
stanoveni

MO - pofet organismi jedinci /ml 0 - A - *SOP 916.02 P2
MO - Zivé organismy jedinci/ml 0 - A - *SOP 916.02 P2
amonné ionty mg/l < 0,020 - A - SOP/V-11a (CSN 1SO 7150-1) Pl
chloridy mg/1 4,69 - A 6% *SOP V 12 (CSN 83 0530-20) P4
dusitany mg/1 < 0,008 - A - SOP/V-10 (CSN EN 26777) P1
fosfore¢nany mg/l 0,268 - A 39 SOP/V-08/02 (CSN EN ISO 6878) | P1
hor¢ik mg/l 8,97 - A 129% | *SOP V 16a_1 (CSNISO 7980)  |P4
KNK(4,5) mmol/l 0,94 - A 6% SOP/V-02 (CSN EN IS0 9963-1) | P1
konduktivita mS/m 20,7 - N 39, SOP/V-14 (CSN EN 27 888) Pl
mangan mg/1 < 0,02 - A - *SOP V 29a (CSN EN ISO 11885) |P4
nerozpuiténé latky suSené mg/l < 2,0 - A - SOP/V-03 (CSN EN 872) Pl
vapnik mg/l 19,5 - A 12 % *SOP V 16a_1 (CSN ISO 7980) P4
vapnik a hoi¢ik mmol/l 0,86 - A 139% | *SOPV 16a_1 P4
zakal ZF(n) 0,32 - N 309% | SOP/V-34 (CSN EN ISO 7072) Pl
ZNK(8,3) mmol/l 0,38 - N 5% SOP/V-44 (CSN 83 0520) Pl
dusi¢nany mg/l 12 - A 8% SOP/V-09 (CSN ISO 7890-3) Pi
pH (reakce vody) 6,66 - A 1% SOP/V-01 (CSN ISO 10 523) P1
Zelezo mg/1 < 0,05 - A - *SOP V 16a_1 P4
CHSK (Mn) mg/l < 0,3 - A - *SOP V5 (ESNENISO 8467)  |P4
sirany mg/l 30,2 - A 109% | *SOP V 10 (STN 75 7430) P4
barva mg/l Pt <2 - N - SOP/V-35 (CSN 830520) Pl
teplota °C 14,3 - A 1% SOP/V-40 (CSN 757342) P1
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 - A - *SOP MB 13 (CSN EN ISO 9308-2 | P4
MO - abioseston % <1 - A - *SOP 916.01 P2
intestindlni enterokoky KTIJ/100 ml 0 - A - *SOP MB 3 (CSN EN ISO 7899-2) | P4
celkova alfa aktivita Bq/l 0,046 - A 169% | *CSN 757611 P3
celkova beta aktivita Bg/l 0,082 - A 16% | *CsN 757612 P3
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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 31070/2025 - pokracovani
Ukazatel Jednotka Hodnota Limit Zk. [Nejistota Metoda stanoveni  |P.
stanoveni
NDA c. alfa Bg/l 0,026 - A 16% | *CSN 757611 P3
NDA c. beta Bg/l 0,016 - A 16% | *CSN 755712 P3
NDA Rn 222 Bq/l 0,087 - A | 10% | *INTPstobjaktRA226,Rn222  [P3
NVA c. alfa Bg/l 0,012 - A 16% | *CSN 757611 P3
NVA c. beta Bg/l 0,008 - A 16% | *CSN 757612 P3
NVA Rn 222 Byg/l 0,042 - A 10% | *INTP stobj.akt. Ra226,Rn222  |P3
Rn 222(radon) Bg/l 16,4 - A 10% | *INTP st.obj.aktRa226Rn222  |P3
pach stupeti prijatelny - N - SOP/V-36/01 Pi

Nejistota stanoveni byla vypodtena podle interni smé&rnice S-13 a je uvedena jako rozsifena nejistota U(k=2), coZ odpovida hladiné
spolehlivosti pfiblizng 95%. Nejistota stanoveni nezahrnuje nejistotu odberu vzorki.

P1 - zkousky byly provedeny na adrese ndmésti Republiky 2996, Dviir Kralové nad Labem

P2 - zkousky byly provedeny v akreditované laboratofi ¢. 1388, na adrese Jana Cerného 361, Hradec Kralové

P3 - zkoudky byly provedeny v akreditované laboratofi & 1264, na adrese Vita Nejedl¢ho 951/8, Hradec Krélové
P4 - zkousky byly provedeny v akreditované laboratofi €. 1110, na adrese Za Skodovkou 305, Hradec Kralové

Poznamky: 1. Znak A znamena zkouska v rozsahu akreditace, N zkouska mimo rozsah akreditace, znak < znamena mén¢ neZ, znak >
znamena vice neZ.
2. Znak * u metody stanoveni znamena subdodavku akreditované laboratofe.

Protokol vypracoval: Lucie Odlova 4
Datum vydani protokolu: 09.10.2025 MJ]
Protokol schvalil: Ing. Dagmar Hakova - zastupce vedouciho zku3ebni laboratofe %"'

Prohldsent laboratofe:

Vysledky rozboru se tykaji pouze vzorki, které byly pfedmétem zkouseni. Vzorek odebrany/dodany zdkaznikem byl analyzovdn tak, jak byl
pFijat. LaboratoF nenese odpovédnost za informace a data dodand zdkaznikem. V pFipadé prijmu zkuSebni poloZky vykazujici odchylky
od stanovenych podminek nebo doddni dat zdkaznikem mohou byt nékteré vysledky analyz oviivnény, za coZ laboratoF nenese
odpovédnost. Bez pisemného souhlasu laboratore se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

- Konec protokolu -



